
番号
最高 0.002 mg／L未満

1 最低 0.002 mg／L未満
平均 0.002 mg／L未満
最高 0.001 mg／L未満

2 最低 0.001 mg／L未満
平均 0.001 mg／L未満
最高 0.002 mg／L未満

3 最低 0.002 mg／L未満
平均 0.002 mg／L未満
最高 1 未満

4 最低 1 未満
平均 1 未満
最高 -0.6

5 最低 -0.3
平均 -0.5
最高 34 個／ｍL

6 最低 0 個／ｍL
平均 8.6 個／ｍL
最高 0.01 mg／L未満

7 最低 0.01 mg／L未満
平均 0.01 mg／L未満
最高 0.02 mg／L

8 最低 0.02 mg／L
平均 0.02 mg／L

令和４年度　浄水水質（管理目標）検査結果
項　　　　目 目標値 試験結果

ニッケル及びその化合物（ｍｇ/L） ０.０２mg／L以下

ジクロロアセトニトリル（ｍｇ/L） ０.０１mg／L以下（暫定）

抱水クロラール（ｍｇ/L） ０.０２mg／L以下（暫定）

臭気強度（TON） ３以下

アルミニウム及びその化合物 ０.１mg／L以下

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

１，１－ジクロロエチレン（ｍｇ/L） ０.１mg／L以下

　－１程度以上とし、
極力０に近づける

集落数2000以下/ｍL
（暫定）


