
地点名 所在 地点名 所在

１号井 富里市七栄 給水栓１ 富里市日吉台

２号井 富里市七栄 給水栓２ 富里市御料

３号井 富里市七栄 給水栓３ 富里市七栄

４号井 富里市七栄 給水栓４ 富里市中沢

５号井 富里市七栄 給水栓５ 富里市十倉

採取日 １号井 ２号井 ３号井 ４号井 ５号井 給水栓１ 給水栓２ 給水栓３ 給水栓４ 給水栓５

R8.6.3 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 0.000006ｍｇ/L 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

R8.9.2 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 0.000005ｍｇ/L 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

・「検出限界値」とは、測定できる最も小さな値のことです。

・「検出せず」とは、検出限界値未満であることを意味します。

基準値　0.00005ｍｇ/Ｌ以下

水質検査一覧表

検出限界値　0.000005ｍｇ/Ｌ

富里市の水道水におけるPFOS・PFOAの測定結果


